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               МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
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                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      27 лютого 2010 р. 
                                      за N 194/17489 
 


                Про затвердження Правил обстеження 
                 технічного стану захисних споруд 
              цивільного захисту (цивільної оборони) 
 


     На виконання статей 9,  28 Закону України "Про правові засади 
цивільного захисту" ( 1859-15 ), вимог постанов Кабінету Міністрів 
України  від  10.05.94  N  299  (  299-94-п  )  "Про  затвердження 
Положення про  Цивільну  оборону  України",  від  05.05.97  N  409 
( 409-97-п ) "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації 
будівель, споруд та  інженерних  мереж",  від  02.11.2006  N  1539 
( 1539-2006-п  )  "Про  затвердження  Положення  про  Міністерство 
України з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  у  справах  захисту 
населення   від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи",  з  метою 
забезпечення  належної  експлуатації  захисних  споруд  цивільного 
захисту  (цивільної  оборони),  удосконалення  порядку  та  змісту 
виконання робіт    щодо    обстеження    їх    технічного    стану 
Н А К А З У Є М О: 


     1. Затвердити  Правила  обстеження  технічного стану захисних 
споруд цивільного захисту (цивільної оборони), що додаються. 


     2. Департаменту цивільного захисту  та  Управлінню  правового 
забезпечення  МНС  забезпечити  подання  цього  наказу на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 


     3. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного 
опублікування. 


     4. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на першого 
заступника Міністра України з питань надзвичайних  ситуацій  та  у 
справах  захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
Антонця В.М.  та заступника  Міністра  регіонального  розвитку  та 
будівництва України Ісаєнка Д.В. 


 Міністр України з питань 
 надзвичайних ситуацій 
 та у справах захисту 
 населення від наслідків 
 Чорнобильської катастрофи                                В.Шандра 


 Міністр регіонального розвитку 
 та будівництва України                                  В.Куйбіда 
 


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ МНС, 
                                      Мінрегіонбуду 
                                      21.12.2009  N 868/613 


                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      27 лютого 2010 р. 
                                      за N 194/17489 
 


                             ПРАВИЛА 
           обстеження технічного стану захисних споруд 
              цивільного захисту (цивільної оборони) 
 

                   Розділ I. Загальні положення 

     1.1. Правила  розроблено  на  виконання  статей 9,  28 Закону 
України "Про правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ), вимог 
постанов Кабінету   Міністрів   України   від   05.05.97   N   409 
( 409-97-п ) "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації 
будівель, споруд   та   інженерних  мереж",  від  10.05.94  N  299 
( 299-94-п ) "Про  затвердження  Положення  про  Цивільну  оборону 
України",  від 02.11.2006 N 1539 ( 1539-2006-п ) "Про затвердження 
Положення про Міністерство України з питань надзвичайних  ситуацій 
та  у  справах  захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської 
катастрофи". 


     1.2. Ці Правила визначають порядок та зміст  виконання  робіт 
щодо   обстеження  технічного  стану  захисних  споруд  цивільного 
захисту  (цивільної  оборони)  (далі  -  захисні   споруди),   які 
завершені будівництвом (реконструйовані або пристосовані),  оцінки 
їх  технічного   стану,   а   також   документування   результатів 
обстеження.

     Ці Правила не поширюються на роботи щодо обстеження та оцінки 
технічного  стану  захисних  споруд військових частин Збройних Сил 
України,  а  також  запасних  пунктів  управління  центральних  та 
місцевих органів виконавчої влади. 


     1.3. Роботи  з  обстеження  технічного  стану захисних споруд 
виконуються спеціалізованими організаціями  (далі  -  Виконавець), 
які:

     мають ліцензію на виконання  робіт  з  обстеження  та  оцінки 
технічного  стану  будівельних  конструкцій  будівель,  споруд  та 
інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів 
і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів 
та апаратури на  об'єктах  і  в  лабораторіях)  за  кодом  4.03.00 
(далі -  Ліцензія  на  виконання  робіт  з  обстеження)  згідно  з 
Переліком   робіт   провадження   господарської    діяльності    у 
будівництві,   пов'язаної   із  створенням  об'єктів  архітектури, 
визначеним у додатку до Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності   у  будівництві,  пов'язаної  із  створенням  об'єктів 
архітектури, затверджених  наказом  Мінрегіонбуду  від  27.01.2009 
N 47  ( z0226-09 ),  зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
11.03.2009 за  N  226/16242  (далі  -  Перелік  робіт  провадження 
господарської діяльності у будівництві);

     відповідають вимогам,    викладеним    у    Положенні     про 
спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації 
існуючих будівель і споруд з метою забезпечення  їх  надійності  й 
безпечної   експлуатації   (  z0425-98  ),  затвердженому  наказом 
Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від  27.11.97  N  32/288 
( z0423-98  ),  зареєстрованому  в  Міністерстві  юстиції  України 
06.07.98 за  N  425/2865  (далі  -  Положення  про  спеціалізовані 
організації з проведення обстежень та паспортизації).

     Організації, які залучаються до виконання робіт з  обстеження 
технічного  стану  захисних  споруд  на субпідрядних засадах,  для 
виконання   спеціальних   обстежень   (вишукування,   дослідження, 
випробування   тощо)   повинні  мати  ліцензію  на  виконання  цих 
спеціальних робіт за відповідним кодом згідно  з  Переліком  робіт 
провадження господарської діяльності у будівництві ( z0226-09 ). 


     1.4. Обстеження технічного стану захисних споруд здійснюється 
з метою визначення придатності (або непридатності) їх до подальшої 
експлуатації,  а також отримання даних, необхідних для розроблення 
проекту реконструкції захисних споруд відповідно до вимог  Порядку 
використання   захисних   споруд   цивільного  захисту  (цивільної 
оборони)  для  господарських,  культурних  та  побутових   потреб, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 
N 253 ( 253-2009-п ) (далі - Порядок використання захисних  споруд 
цивільного захисту).

     Обстеження технічного стану захисної споруди  виконуються  за 
ініціативою  її  власника  або його уповноваженого представника чи 
балансоутримувача (далі - Замовник).

     Обстеження виконуються  щодо  всієї  захисної  споруди або її 
окремих конструктивних елементів та інженерно-технічних систем  чи 
обладнання. 


     1.5. Проведення  обстеження  технічного стану захисних споруд 
призначається  на  вимогу  МНС  та  його  територіальних   органів 
управління у таких випадках:

     при виявленні ознак аварійного стану окремих конструкцій  або 
частин захисної споруди;

     після виникнення  надзвичайних   ситуацій   (стихійне   лихо, 
техногенні  аварії,  пожежі тощо),  які вплинули на технічний стан 
захисних споруд. 


     1.6. При виконанні робіт з обстеження  захисних  споруд,  які 
вбудовані  у  виробничі  та  складські  будівлі,  слід  керуватися 
вимогами   Правил   обстежень,   оцінки   технічного   стану    та 
паспортизації  виробничих будівель і споруд,  затверджених наказом 
Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від  27.11.97  N  32/288 
( z0423-98   ),  зареєстрованих  у  Міністерстві  юстиції  України 
06.07.98  за  N  423/2863  (далі  -  Правила  обстеження,   оцінки 
технічного  стану та паспортизації виробничих будівель та споруд), 
інших нормативних документів у  галузі  будівництва,  що  діють  в 
Україні. 


     1.7. Терміни та поняття, які використовуються у цих Правилах, 
вживаються у значеннях,  наведених у Законах України  "Про  основи 
містобудування" (   2780-12  ),  "Про  Цивільну  оборону  України" 
( 2974-12 ),  "Про планування і забудову територій" (  1699-14  ), 
"Про  захист  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій 
техногенного та природного характеру" ( 1809-14  ),  "Про  правові 
засади  цивільного  захисту"  (  1859-15  ),  ДБН  А.2.2-3 "Склад, 
порядок  розроблення,   погодження   та   затвердження   проектної 
документації   для  будівництва"  (  v0008509-04  ),  затверджених 
наказом Держбуду України від  20.01.2004  N  8  (  va008509-04  ), 
ДБН В.1.2-4    "Інженерно-технічні   заходи   цивільного   захисту 
(цивільної оборони)",  затверджених наказом  Мінбуду  України  від 
04.08.2006  N  274  ( v0274667-06 ),  ДБН В.2.2-5 "Захисні споруди 
цивільної  оборони",  затверджених  наказом  Держкоммістобудування 
України  від  08.07.97  N  106  (далі  -  ДБН В.2.2-5),  а також у 
Правилах  обстежень,  оцінки  технічного  стану  та  паспортизації 
виробничих будівель та споруд. 


              Розділ II. Організація виконання робіт 
             з обстеження та оцінки технічного стану 
                         захисних споруд 

     2.1. Обстеження  захисної  споруди здійснюється на договірних 
засадах між Замовником та Виконавцем.

     Технічне завдання   на   проведення   обстеження   та  оцінки 
технічного стану будівельних конструкцій,  інженерного  обладнання 
захисної    споруди   цивільного   захисту   (цивільної   оборони) 
оформлюється за формою, наведеною у додатку 1. 


     2.2. При   обстеженнях   захисних   споруд   використовується 
документація:

     Паспорт сховища   (протирадіаційного   укриття),   оформлений 
відповідно  до Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної 
оборони у мирний час,  затвердженої  наказом  МНС  від  09.10.2006 
N 653  (  z1180-06,  za180-06  ),  зареєстрованої  в  Міністерстві 
юстиції України 02.11.2006 за N 1180/13054 (далі - Інструкція щодо 
утримання захисних споруд);

     проектна документація на будівництво (реконструкцію) захисної 
споруди (або будівлі, в яку вона вбудована);

     документація на проведення капітального та поточних  ремонтів 
(відомості про них).

     Якщо відсутні ті чи інші креслення або документація,  можливе 
їх  відновлення  Замовником  шляхом копіювання,  обмірів та іншими 
обґрунтованими способами. 


     2.3. У разі відсутності документації на захисну  споруду  при 
організації обстежень захисної споруди Замовник разом з Виконавцем 
можуть вживати  заходів  щодо  її  розширення  та  поглиблення  за 
рахунок отримання копій архівних документів з проектних, підрядних 
та інших організацій.

     Для підтвердження  факту  виникнення  форс-мажорних  обставин 
(катастрофічні  повені,  урагани,  землетруси,  техногенні  аварії 
тощо)  Замовник  вживає  заходів  щодо  отримання задокументованих 
даних про них та їх безпосередній вплив на  захисну  споруду,  які 
видаються  уповноваженими  органами виконавчої влади відповідно до 
вимог чинного законодавства.

     Відомості, які  неможливо  отримати  за допомогою документів, 
можна отримувати шляхом опитування експлуатаційного  персоналу,  а 
також шляхом додаткових розрахунків, обстеження та вишукування. 


     2.4. Визначення технічного стану захисних споруд здійснюється 
методом поєднання  результатів  обстежувальних,  розрахункових  та 
аналітичних процедур, перелік і повнота яких у кожному конкретному 
випадку уточнюються Виконавцем. 


     2.5. При розробленні програми візуальних та  інструментальних 
обстежень  встановлюється  такий  обсяг  і  порядок обстежувальних 
процедур,  при якому за мінімального обсягу обстежувальної  роботи 
(особливо  інструментальних  обстежень  і  лабораторних визначень) 
можна отримати  максимально  повну  інформацію  про  несправності, 
дефекти та пошкодження захисної споруди. 


     2.6. Обстеження захисних споруд проводяться у три етапи:

     2.6.1. Попереднє обстеження захисних споруд, яке містить:

     збір та аналіз технічної документації;

     загальний візуальний  огляд   з   оцінкою   планувальних   та 
об'ємно-конструктивних   рішень   захисної   споруди,   стану   її 
конструкцій та обладнання з  метою  виявлення  найбільш  зношених, 
пошкоджених, а також аварійних конструкцій та обладнання;

     складання програми  детальних  і  спеціальних  обстежень   та 
технічного завдання на виконання робіт.

     2.6.2. Детальне обстеження захисних споруд,  яке  виконується 
із   застосуванням   візуальних   та   інструментальних   методів, 
передбачає:

     уточнення способом    обміру    площ   приміщень,   перерізів 
елементів,    конструктивних    схем    навантажень,    визначення 
інструментальними     методами     фактичних     фізико-механічних 
характеристик матеріалів  (міцність,  водонасиченість,  щільність, 
теплопровідність тощо);

     виявлення, обмір,   ескізування   дефектів   та    пошкоджень 
конструкцій (зміщення в плані, осідання, крени, прогини тощо);

     визначення розмірів  деформацій  швів   та   стиків,   ширини 
розкриття та глибини тріщин, фактичних перерізів арматури, товщини 
захисного шару бетону;

     аналіз результатів попередніх та детальних обстежень захисних 
споруд.

     2.6.3. Спеціальні обстеження захисних споруд, які містять:

     уточнення даних інженерно-геологічних,  інженерно-геодезичних 
та інших вишукувань;

     тривалі, у   тому   числі   геодезичні,   спостереження    та 
вимірювання деформацій, осідань, кренів тощо;

     натурні випробування роботи  окремих  конструкцій  та  систем 
захисної споруди;

     проведення хімічного    аналізу     матеріалу     будівельних 
конструкцій, середовища;

     інші складні  вишукування,   випробування   та   дослідницькі 
роботи,  необхідні  для  визначення  технічного  стану конструкцій 
захисної споруди. 


     2.7. Спеціальні  обстеження  захисних  споруд   проводять   у 
випадках,  коли даних попередніх і детальних обстежень недостатньо 
для  прийняття  обґрунтованого   рішення   про   технічний   стан, 
функціональну придатність і надійність захисної споруди.

     За конкретних умов залежно від стану захисної  споруди  деякі 
етапи обстежень захисної споруди можуть не проводитись. 


             Розділ III. Основні положення та вимоги 
           діагностики технічного стану захисних споруд 

     Глава 1. Відповідність об'ємно-планувальних та конструктивних 
рішень нормативним вимогам 

     1.1. Захисна споруда має відповідати нормативним вимогам щодо 
розміщення,   передбаченим   ДБН   В.2.2-5.   Аналізуються   зміни 
об'ємно-планувальних  та  конструктивних  рішень,  що  сталися  за 
період експлуатації, і їх вплив на захисну споруду в цілому або на 
її окремі конструкції чи системи обладнання. 


     1.2. Уточнюються  на  відповідність  нормативним  вимогам  та 
паспортним даним місткість та об'єм  захисної  споруди,  наявність 
основних  та  допоміжних приміщень,  кількість входів та аварійних 
виходів,  їх  захисні  пристрої   (ворота,   двері,   ставні)   та 
противибухове устаткування. 


     1.3. Встановлюється      фактичний      режим      вентиляції 
(повітропостачання),   його   складові   й   основне   обладнання, 
перевіряється  їх  відповідність нормативним вимогам та паспортним 
даним. 


     1.4. Уточнюється  наявність  зовнішніх   мереж   водопроводу, 
каналізації, опалення, систем електропостачання захисної споруди. 


     1.5. Збираються   дані   про  проведені  капітальні  ремонти, 
перепланування,  зміну експлуатації захисної споруди у  звичайному 
режимі,  їх  вплив  на  об'ємно-конструктивні рішення та показники 
захисту. 


     Глава 2.  Перевірні  розрахунки  показників  захисту  несучих 
конструкцій 

     2.1. Перевірні    розрахунки   показників   захисту   несучих 
конструкцій виконуються у разі:

     невідповідності чи   відхилення   існуючих   конструкцій  від 
запроектованих чи типових рішень;

     зниження за    отриманими    результатами    інструментальних 
обстежень міцності матеріалу порівняно з передбаченою проектом;

     зменшення перерізу  робочої  арматури чи втрати нею міцнісних 
характеристик або невідповідності застосованої арматури проектній;

     зміни розрахункових   навантажень   унаслідок   надбудови  чи 
додаткових  навантажень  або  зміни   конструкції,   зміни   рівня 
ґрунтових вод;

     необхідності встановлення облікового показника  захисту  (для 
об'єктів, пристосованих під захисну споруду). 


     2.2. Перевірний   розрахунок   виконується   для  конструкцій 
покриття  (перекриття)  та  стін.  Перевірний  розрахунок  несучої 
здатності  фундаментів  виконується,  якщо нижче від рівня підошви 
фундаментів поблизу захисної споруди улаштовано котлован.

     У разі  надбудови над захисною спорудою перевірний розрахунок 
(за його відсутності) слід виконувати для  колон,  ригелів,  стін, 
фундаментів.   В   обов'язковому  порядку  проводяться  розрахунки 
стійкості  несучих  та  огороджувальних  конструктивних  елементів 
споруди  до  дії  максимально  допустимих  постійних  і тимчасових 
навантажень,  включаючи їх  поєднання,  у  тому  числі  до  впливу 
ударної хвилі.

     Якщо відсутні   повні   дані   для   виконання    перевірного 
розрахунку,   виконуються  роботи  із  розкриття  конструкцій  для 
встановлення    їх    перерізу,    армування,    фізико-механічних 
характеристик  матеріалів.  Результати  робіт  оформлюються актами 
розкриття, які є додатком до розрахунку. 


     2.3. Перевірний   розрахунок   показників   протирадіаційного 
захисту захисних   споруд   виконується   згідно   з   розділом  6 
ДБН В.2.2-5 у разі:

     зміни огороджувальних конструкцій захисної споруди (перерізу, 
матеріалу);

     улаштування додаткових  прорізів  у зовнішніх огороджувальних 
конструкціях;

     наявності конструктивних  та  планувальних  змін цокольних та 
перших поверхів, у яких розміщені напівзаглиблені захисні споруди;

     зменшення товщини  обвалування  захисної  споруди  чи товщини 
ґрунтової засипки покриття;

     необхідності встановлення  фактичного  (облікового) показника 
протирадіаційного  захисту,  у  тому   числі   для   пристосування 
підвальних приміщень будівель (споруд) для укриття населення. 


     2.4. Якщо  перевірним  розрахунком  встановлено,  що  захисні 
властивості   огороджувальних   конструкцій   знижені,   надаються 
рекомендації  щодо  їх  відновлення  або ж обґрунтовані пропозиції 
щодо зміни класу (групи) захисної споруди. 


     Глава 3. Обстеження несучих та огороджувальних конструкцій 

     3.1. Обстеженню  захисної  споруди  підлягають   усі   несучі 
конструкції  та  усі  зовнішні огороджувальні конструкції захисної 
споруди у зоні герметизації (фундаменти,  колони,  стіни,  ригелі, 
покриття  (перекриття),  підлоги)  та  поза  нею  (входи (виходи), 
тунелі, шахти, оголовки тощо). 


     3.2. Візуальному огляду підлягають:

     основи і  фундаменти  -  у  зонах зволоження ґрунтів особливо 
агресивними рідинами;  у зонах дії вібрацій,  ударних навантажень, 
привантажень;  при  спорудженні  важких прибудов;  при улаштуванні 
поблизу  захисної   споруди   котлованів;   при   невпорядкованому 
водовідведенні чи водозниженні;

     колони - у найбільш напружених  зонах  стику  з  фундаментом, 
поблизу  консолей,  у  стиках  збірних  колон  по висоті,  поблизу 
підлоги,  де можливе потрапляння агресивної рідини  або  механічне 
пошкодження   транспортом   чи  навантажувально-розвантажувальними 
засобами, у вузлах стикування з ригелями покриттів;

     ригелі та плити покриття - у зоні дії максимальних згинальних 
моментів,  поперечних  сил,  передачі  зосереджених  зусиль,   дії 
вібраційних та ударних навантажень, агресивних рідин, газів, пилу, 
у місцях стикування;

     покриття -  у  місцях  підвищеного зволоження та пошкоджень з 
боку приміщень,  у місцях наскрізних протікань через покриття, для 
безбалочних покриттів - у місцях примикань фігурних плит між собою 
та до капітелей колон;

     стіни -    у   місцях   підвищеного   зволоження   з   циклом 
заморожування та відтанення у стиках панелей стін,  у  примиканнях 
до  підлоги  та покриття і місцях стику монолітних ділянок стін зі 
збірними конструкціями. 


     3.3. До   найбільш   характерних   дефектів   і    пошкоджень 
конструкцій, які виявляються при візуальному огляді, належать:

     дефекти, які пов'язані з недоліками проекту  (невідповідність 
розрахункової   схеми   дійсним   умовам,   відхилення   від  норм 
проектування);

     дефекти застосованих   конструкцій,   виробів,  деталей,  які 
допущені на заводах-виробниках чи  безпосередньо  на  будівельному 
майданчику;

     дефекти, допущені  при  монтажі   конструкцій   та   зведенні 
споруди;

     механічні пошкодження через порушення умов експлуатації;

     пошкодження від    не    передбачених   проектом   статичних, 
динамічних, температурних впливів;

     пошкодження від  зовнішніх  агресивних  впливів  робочого  та 
навколишнього середовища. 


     3.4. Для повної діагностики технічного стану захисної споруди 
доцільно  паралельно  з  натурними  обстеженнями  та лабораторними 
визначеннями планувати  та  здійснювати  також  такі  діагностичні 
процедури:

     аналіз і виявлення  змін  основних  проектних,  розрахункових 
передумов  для  захисних  споруд  у  цілому та їх окремих частин і 
конструкцій, які виникли за період експлуатації об'єкта;

     аналіз дефектів та пошкоджень, змін характеристик матеріалів, 
ґрунтів основ;

     коригування розрахункових   моделей  елементів,  конструкцій, 
основ  у  зв'язку  з  наявністю  дефектів  та  пошкоджень,  зміною 
характеристик матеріалів та ґрунтів;

     перевірні розрахунки   елементів,   конструкцій,   основ   за 
скоригованими  розрахунковими моделями та з урахуванням змін,  які 
виникли  у  проектних  та   розрахункових   передумовах   за   час 
експлуатації;

     оцінку технічного   стану   елементів,   конструкцій,   основ 
відповідно до розроблених критеріїв;

     оцінку технічного стану захисної споруди в цілому залежно від 
технічного стану її елементів, конструкцій, основ. 


     3.5. Аналіз   та   виявлення   змін   основних   проектних  і 
розрахункових  передумов,  які  виникли  за  період  експлуатації, 
виконуються  шляхом  порівняння  таких  проектних  (нормованих)  і 
фактичних (на момент обстеження) показників та їх параметрів:

     функціонального призначення захисної споруди;

     використання захисної споруди у мирний час;

     особливостей та параметрів розрахункових ситуацій;

     ступеня агресивності природного та виробничого середовищ;

     інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов. 


     3.6. При  перевірних розрахунках ураховуються ті розрахункові 
ситуації,  які можуть реально мати місце у залишковий строк служби 
конструкції.   При   цьому   у   кожній   розрахунковій   ситуації 
уточнюються:

     розрахункові схеми конструкцій та основ;

     види навантажень;

     значення коефіцієнтів   умов  праці,  коефіцієнтів  поєднання 
навантажень та коефіцієнтів надійності;

     перелік граничних   станів,   які   слід   розглядати  в  цій 
розрахунковій ситуації. 


     3.7. Перевірні   розрахунки   несучих   конструкцій,    основ 
виконуються  відповідно  до ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных 
конструкций и оснований.  Основные положения по расчету"  та  норм 
проектування, що діють на момент виконання обстежень.

     Використання при перевірних розрахунках норм проектування, за 
якими  проектувались  захисні  споруди,  але на час обстежень були 
відмінені,  допускається  тільки  за  наявності  письмової   згоди 
організації, яка розробила нові норми. 


     3.8. Ступінь    агресивності    природного   та   виробничого 
середовища визначається:

     для ґрунтових вод - за ДБН А.2.1-1 "Інженерні вишукування для 
будівництва",  затвердженими  наказом  Міністерства  регіонального 
розвитку та    будівництва    України    від   05.02.2008   N   56 
( v0056661-08  ),  та   СНиП   2.03.11-85   "Защита   строительных 
конструкций от коррозии";

     для повітряного  середовища  -  за  СНиП  2.03.11-85  "Защита 
строительных конструкций от коррозии". 


     3.9. Зміни  інженерно-геологічних  та  гідрогеологічних  умов 
майданчика захисної  споруди  визначаються   згідно   з   вимогами 
ДБН А.2.1-1 "Інженерні вишукування для будівництва",  затверджених 
наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 
від 05.02.2008 N 56 ( v0056661-08 ). 


     3.10. Аналіз  дефектів  і  пошкоджень  та  їх вплив на несучу 
здатність та довговічність  конструкцій  та  основ  виконуються  з 
урахуванням  особливостей  різних  типів  конструкцій.  При  цьому 
рекомендується використовувати такі групи дефектів та пошкоджень:

     дефекти нормування, проектування, будівництва та недоробки;

     пошкодження: механічні  руйнування,   механічні   зношування, 
корозійні   зношування   (атмосферна  корозія,  хімічна  корозія), 
деформації та переміщення (прогини,  кутові деформації,  осідання, 
крени). 


     3.11. Фізико-механічні  характеристики  матеріалу  несучих та 
огороджувальних конструкцій захисних споруд визначаються:

     за допомогою       стандартних       неруйнівних      методів 
(ультразвукових -   відповідно   до   ГОСТ    17624-87    "Бетоны. 
Ультразвуковой метод   определения  прочности",  механічних  -  за 
ГОСТ 22690-88   "Бетоны.   Определение   прочности   механическими 
методами неразрушающего контроля");

     шляхом вилучення зразків матеріалів для виконання стандартних 
лабораторних   випробувань   за   ГОСТ  28570-90  "Бетоны.  Методы 
определения прочности по образцам, отобранным из конструкций".

     Кількість визначень    характеристик    міцності   матеріалів 
рекомендується призначати з  урахуванням  стану  конструкцій.  При 
цьому  забезпеченість  нормативних  значень характеристик міцності 
матеріалів повинна бути не менше ніж 0,95.

     При проведенні контролю якості матеріалів потрібно керуватися 
вимогами державних стандартів, що регламентують відповідні методи.

     Вилучення зразків  матеріалів  виконується  з  другорядних та 
ненапружених  частин   елементів   захисної   споруди.   Місця   у 
конструкціях,   з  яких  вилучені  зразки,  повинні  бути  надійно 
полагоджені, а за потреби - підсилені. 


     3.12. Відхилення   просторового    положення    несучих    та 
огороджувальних   конструкцій   та   їх   розрахункових   розмірів 
визначається   методами,   що   викладені   у   СНиП    3.01.03-84 
"Геодезические  работы  в  строительстве".  Стан опорних вузлів та 
з'єднань визначають  шляхом  вимірювань,  візуальних  оглядів  або 
експертних оцінок.

     Ступінь зменшення  перерізів   несучих   та   огороджувальних 
конструкцій  захисної  споруди  визначається  шляхом безпосередніх 
вимірювань площі їх поперечних перерізів у найбільш дефектних  або 
пошкоджених,  а також у найбільш напружених місцях. При цьому шари 
матеріалів, які уражені корозією, до уваги не беруться. 


     3.13. Шляхом спільного  аналізу  дефектів  та  пошкоджень,  а 
також  результатів  перевірних  розрахунків визначається технічний 
стан окремих конструкцій. За несучою здатністю та експлуатаційними 
властивостями  конструкції  рекомендується  відносити  до одного з 
таких станів (категорій):

     стан конструкції I - нормальний. Конструкція має розрахункові 
показники захисту у межах нормативних вимог.  Відсутні дефекти  та 
пошкодження,   які   перешкоджають   нормальній  експлуатації  або 
знижують несучу здатність або довговічність;

     стан конструкції  II  - задовільний.  За несучою здатністю та 
умовами експлуатації відповідає стану I.  Мають місце  дефекти  та 
пошкодження,   які   можуть   знизити  довговічність  конструкції. 
Потрібні заходи щодо захисту конструкції;

     стан конструкції   III   -   не   придатний   для  нормальної 
експлуатації.  Конструкція не витримує  розрахункових  навантажень 
або  має  дефекти  та  пошкодження,  які  свідчать про зниження її 
несучої здатності. Але на основі перевірних розрахунків та аналізу 
пошкоджень можливо забезпечити її підсилення;

     стан конструкції IV - аварійний.  Те саме,  що  і  за  станом 
конструкції III.  Але  на основі перевірних розрахунків та аналізу 
дефектів   і   пошкоджень   неможливо   гарантувати   розрахункову 
надійність конструкції,  особливо якщо можливий "крихкий" характер 
руйнування. 


     3.14. Захисна споруда у цілому  зараховується  до  однієї  із 
категорій   залежно   від   стану   несучих   та   огороджувальних 
конструкцій:

     технічний стан  захисної споруди нормальний (I категорія).  У 
споруді  відсутні  несучі  та  огороджувальні   конструкції,   які 
відповідають стану конструкції II (задовільний), III (не придатний 
для нормальної експлуатації) та IV (аварійний);

     технічний стан захисної споруди задовільний (II категорія). У 
споруді  відсутні  несучі  та  огороджувальні   конструкції,   які 
відповідають стану  конструкції  III  (не придатний для нормальної 
експлуатації) та IV (аварійний);

     технічний стан  захисної  споруди не придатний для нормальної 
експлуатації  (III  категорія).  У  споруді  відсутні  несучі   та 
огороджувальні конструкції,  які відповідають стану конструкції IV 
(аварійний);

     технічний стан  захисної споруди аварійний (IV категорія).  У 
споруді є несучі та огороджувальні конструкції,  які  відповідають 
стану конструкції IV (аварійний). 


     Глава 4.   Обстеження   інженерної   мережі  та  спеціального 
обладнання. Обстеження електропостачання 

     4.1. Обстеження систем вентиляції передбачає обстеження стану 
всіх    функціональних    складових    систем   повітропостачання: 
повітрозаборів,  противибухових пристроїв,  протипилових фільтрів, 
фільтрів-поглиначів,   вентиляторів,  регулювальних  пристроїв,  а 
також,  за наявності, засобів регенерації, повітроохолоджувачів та 
фільтрів очищення від окису вуглецю. 


     4.2. У    фільтровентиляційному   приміщенні   повинні   бути 
експлуатаційна схема  вентиляційних  систем,  журнал  експлуатації 
фільтровентиляційного  обладнання,  журнал  результатів  оглядів і 
контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, приладів регенерації та 
підпору повітря.  Ця документація є вихідною для обстеження та дає 
можливість визначати режими вентиляції,  їх припливні  та  витяжні 
системи,  обладнання.  При  обстеженні  обладнання слід керуватись 
документами заводів-виробників (паспортами). 


     4.3. При    обстеженні    фільтровентиляційного    приміщення 
визначаються наявність,  кількість та потужність вентиляторів,  їх 
стан,  перевірка  роботи  у  ручному  режимі  (для   електроручних 
вентиляторів),  відповідність  їх даних паспорту та нормативам для 
даної захисної споруди, стан гнучких вставок з'єднань вентиляторів 
з повітроводами, наявність та зовнішній стан витратомірів повітря. 
Також  визначаються  на  відповідність  нормативам  відстані   між 
обладнанням фільтровентиляційного приміщення. 


     4.4. Протипилові  фільтри  та  передфільтри  обстежуються  на 
наявність   корозії   металевих   деталей   та   правильність   їх 
під'єднання, а також цілісність металевих сіток. 


     4.5. Обстеження фільтрів-поглиначів здійснюється в обсягах їх 
технічного  огляду,  передбаченого  Інструкцією   щодо   утримання 
захисних споруд цивільної оборони у мирний час ( z1180-06 ). 


     4.6. Герметичні   клапани   обстежуються   безпосередньо   на 
можливість їх закривання та відкривання,  наявність корозії на них 
та  наявність  люків-вставок  для їх огляду і очищення,  наявність 
герметичного  клапана  на  повітроводі,  який  з'єднує  між  собою 
повітрозабори чистої вентиляції та фільтровентиляції. За наявності 
у захисній споруді аварійного джерела  електропостачання  (далі  - 
ДЕС)  гермоклапани  можуть  бути  обладнані електроприводом,  стан 
якого перевіряється практичним запуском. 


     4.7. Для здійснення контролю  за  величиною  підпору  повітря 
фільтровентиляційне     приміщення    повинно    бути    обладнане 
тягонапороміром з під'єднаною трубкою з газовим краном,  виведеною 
за зону герметизації. 


     4.8. Стан повітроводів усередині приміщення після герметичних 
клапанів та фільтрів визначається  шляхом  візуального  огляду  на 
наявність   корозії   різного   ступеня  та  стану  люків  на  них 
(відкривання,  закривання).  Довжина повітроводів виміряється  від 
вентилятора  до  найбільш  віддаленого  вентиляційного  отвору (не 
більше 30 м - для систем вентиляції з електроручними вентиляторами 
і не більше 50 м - для систем з промисловими вентиляторами). 


     4.9. Обстеження    противибухових    пристроїв    проводиться 
візуально на правильність їх встановлення  (нахил  пластин  униз), 
цілісність,   ступінь   ураження   корозією.  Також  повинна  бути 
перевірена їх відповідність даним,  указаним  у  Паспорті  сховища 
(протирадіаційного    укриття),    і    відповідність   нормативам 
(номінальні витрати  повітря,  куб.м/год).  Крім  того,  необхідно 
провести   заміри   розширювальної   камери   з  метою  визначення 
відповідності її об'єму нормативному. 


     4.10. При  обстеженні  повітрозаборів  чистої  вентиляції  та 
фільтровентиляції  визначаються  фактична  відстань їх від викидів 
витяжних систем (має бути не ближче  ніж  10  м)  та  захищеність. 
Витяжна вентиляція (самопливна чи примусова) повинна обстежуватись 
на наявність герметичних клапанів на виході із  захисної  споруди, 
наявність  її  у  санвузлах  та  фекальному  приямку,  а  також  у 
приміщеннях для зберігання продуктів харчування і балонів з киснем 
та приміщенні ДЕС (за наявності). 


     4.11. Клапани  надмірного тиску оглядаються на їх цілісність, 
ураження корозією та перевіряються шляхом механічного натискання. 


     4.12. Приміщення    ДЕС     обстежується     на     наявність 
примусово-витяжної  вентиляції  для  роботи  при  I  та II режимах 
вентиляції захисної споруди,  розрахованої на видалення  тепла  та 
газоподібних  шкідливих  речовин,  які  виділяються  у  приміщення 
дизель-генератором,  а також на  постачання  дизеля  повітрям  для 
горіння палива. 


     4.13. За  можливості  проводиться  випробування  усіх  систем 
вентиляції та її  складових  з  визначенням  ступеня  герметизації 
споруди  (відповідно  до  вимог Інструкції щодо утримання захисних 
споруд цивільної оборони у мирний час) ( z1180-06 ). 


     4.14. Для прийняття рішення про необхідність заміни,  ремонту 
чи  списання  обладнання систем повітрозабезпечення (вентиляторів, 
фільтрів-поглиначів,  протипилових фільтрів,  герметичних клапанів 
та   їх   елетроприводів,   противибухових   пристроїв,   клапанів 
надмірного тиску) визначається фактичний час його  встановлення  і 
експлуатації  згідно  з даними Паспорта сховища (протирадіаційного 
укриття),  даними  журналів  та  актів   перевірок,   даними   про 
проведення ремонтів захисної споруди. 


     4.15. Обстеження   систем   водопостачання,   каналізації  та 
опалення включає:

     ознайомлення з   експлуатаційними   схемами   водопостачання, 
каналізації та опалення;

     перевірку наявності  запірної  арматури  на кожному із вводів 
трубопроводів водопостачання і опалення;

     обстеження технічного  стану  трубопроводів водопостачання та 
опалення, їх антикорозійного покриття та ступеня ураження корозією 
(в  окремих  випадках  з  метою  визначення  товщини  стінки після 
ураження  трубопроводів  корозією  можуть  бути  вирізані   зразки 
трубопроводів  у  місцях  найбільшого  їх  ураження для визначення 
потреби у їх заміні);

     перевірку стану   запірної   арматури   (кранів,   засувок  і 
вентилів) на трубопроводах водопостачання та опалення;

     перевірку наявності  та  стану  ємностей  для запасу питної і 
технічної води, їх обладнання водопокажчиками, люками для очищення 
та  фарбування і водорозбірними кранами,  визначення відповідності 
об'єму ємностей  та  кількості  водорозбірних  кранів  нормативній 
потребі;

     перевірку наявності  засувок  на  випусках   каналізації   та 
технічного стану труб каналізації;

     перевірку наявності та стану санітарно-технічних  приладів  у 
санітарно-технічних  приміщеннях  та  відповідність  їх  кількості 
нормативній;

     перевірку наявності,   стану   приймального   та   аварійного 
резервуарів для прийому  каналізаційних  стоків,  стану  фекальних 
насосів;

     перевірку наявності тепло- та пароізоляції  на  трубопроводах 
водопостачання  та  ємностях  для запасу питної води за умови,  що 
вони проточні.

     За можливості  проводиться випробування систем водопостачання 
та каналізації без заповнення водою проточних ємностей запасу води 
(відповідно  до  вимог  Інструкції  щодо утримання захисних споруд 
цивільної оборони у мирний час) ( z1180-06 ). 


     4.16. Обстеження  електропостачання,   електрообладнання   та 
пристроїв зв'язку захисної споруди включає визначення:

     прийнятої системи   електропостачання,    її    відповідності 
проектним   та   паспортним   даним,   наявності   експлуатаційної 
документації;

     відповідності ДЕС нормативним вимогам;

     наявності та  стану   дизель-агрегату   (марка,   потужність, 
система  охолодження),  усіх  його  технологічних трубопроводів та 
обладнання, електрообладнання і автоматики;

     стану фундаментів,  інших будівельних та захисних конструкцій 
у приміщенні ДЕС та зовні захисної споруди;

     відповідності відстані   між   обладнанням   та  будівельними 
конструкціями у приміщенні ДЕС нормативам;

     відповідності встановлення    вихлопного   трубопроводу   від 
дизель-агрегату (наявність термостійкої засувки,  теплоізоляції та 
нахилу у бік дизеля і пристрою для випуску конденсату);

     наявності розподільного пристрою на вводі в  захисну  споруду 
кабелю електропостачання;

     наявності окремого розподільного щита електроосвітлення;

     відповідності застосованих освітлювальних приладів нормативам 
за умови їх використання у мирний час;

     наявності заземлення  усіх  металевих частин електроустановок 
згідно з правилами улаштування електроустановок;

     відповідності розміщення  електрощитової  (ізольованість  від 
ДЕС та наявність входу з приміщення для розміщення населення,  яке 
переховується);

     наявності телефонного   зв'язку    з    пунктом    управління 
підприємства  чи  району і гучномовців,  підключених до міської та 
місцевої радіотрансляційних мереж. 


     4.17. У кожному випадку уточнюється стан зовнішніх інженерних 
мереж. 


     Глава 5.   Обстеження  спеціальних  захисних  конструкцій  та 
пристроїв 

     5.1. Під  час  обстеження  спеціальних  захисних  конструкцій 
прорізів (ворота, двері, ставні) встановлюються:

     наявність та  відповідність  проектним  і  паспортним   даним 
кожної захисної конструкції;

     конструктивна монолітність  улаштованої  дверної  коробки  чи 
рами в огороджувальній конструкції споруди;

     наявність чи  відсутність  перекосу  (визначається   легкістю 
закривання   полотна,   щільністю  його  примикання  по  периметру 
коробки);

     цілісність конструкції    на    наявність    усіх   складових 
механізмів: ручок з клиновими або сегментними запорами чи накидних 
гвинтових  запорів,  що  закриваються  шляхом  повороту  ручки або 
закручування накидного запору.

     При обстеженні   захисних  та  захисно-герметичних  відкатних 
воріт додатково обстежується стан їх роликових  опор,  деталей  та 
вузлів  їх  кріплення  між  собою  та  до  капітальних конструкцій 
захисної споруди. 


     5.2. Спеціальні   механізми   задраювання    ручні    чи    з 
електроприводом,   обладнані  штурвалом  або  спеціальною  ручкою, 
оглядаються та перевіряються у процесі роботи. 


     5.3. Усі  металеві  конструкції  обстежуються  на   наявність 
антикорозійного   покриття.   Визначається   ступінь   корозійного 
ураження металу, зношення окремих деталей та вузлів. 


     5.4. На усіх конструкціях  захищених  прорізів  перевіряється 
наявність   гумового   ущільнювача,   його   суцільність,  ступінь 
еластичності. 


     5.5. Надійність функціонування конструкцій захищених прорізів 
визначається шляхом їх поелементного суцільного обстеження. Окремо 
документується  їх  стан.  Такі  обстеження  можуть   виконуватись 
окремо. 


     Глава 6. Обстеження гідроізоляції та герметизації 

     6.1. Гідроізоляція захисної споруди обстежується на виявлення 
ознак її порушення у  вигляді  підтоплення  приміщень,  наскрізних 
протікань   зовнішніх   огороджувальних   конструкцій,   наявність 
місцевих чи точкових замокань конструкцій. 


     6.2. Першочергово встановлюються причини проникнення  води  у 
захисну споруду. Це може бути:

     відхилення від нормативних  вимог  при  будівництві  захисної 
споруди   у   водонасичених  ґрунтах  або  значне  підняття  рівня 
ґрунтових вод проти передбаченого проектом;

     неякісне виконання  гідроізоляції  зовнішніх  огороджувальних 
конструкцій або невідповідність самої  конструкції  гідроізоляції, 
її фізичний знос, руйнування чи пошкодження;

     пряме проникнення атмосферних опадів через  необлаштовані  чи 
пошкоджені   входи,  протікання  водоносних  комунікацій  споруди, 
аварії транзитних трубопроводів;

     незадовільний стан   водовідведення  з  прилеглої  території, 
відсутність  передбачених  проектом  чи  вихід  із  ладу  існуючих 
дренажних систем. 


     6.3. Якщо  захисна споруда розміщена у водонасичених ґрунтах, 
слід встановити фактичний рівень ґрунтових вод,  наявність та стан 
дренажної   системи   захисної   споруди,  її  ефективність.  Якщо 
приміщення захисної споруди підтоплені і несучі та  огороджувальні 
конструкції    замокають    постійно,    встановлюється    ступінь 
агресивності їрунтових вод до матеріалу,  з якого  виготовлено  ці 
конструкції. 


     6.4. Після  встановлення  імовірних причин проникнення води у 
захисну  споруду  безпосереднє  обстеження   стану   гідроізоляції 
зовнішніх   огороджувальних   конструкцій   виконується  візуально 
оглядом  та  шляхом  інструментальних  замірів.  Оглядаються   усі 
приміщення  захисної  споруди,  виявляються  місця  протікань,  їх 
характер та інтенсивність, наявність на поверхні слідів механічних 
пошкоджень, вибоїн, відшарувань, тріщин. 


     6.5. Інструментальне обстеження проводиться у разі деформації 
конструкцій з розривом гідроізоляції чи просідання  прилеглого  до 
огороджувальних конструкцій ґрунту.  Це,  як правило,  має місце у 
примиканнях конструкцій входів до огороджувальних конструкцій зони 
герметизації захисної споруди.  При обстеженні фіксуються ширина і 
глибина розкриття тріщин. 


     6.6. Герметичність  захисної  споруди  встановлюється  шляхом 
перевірки   цілісності  (монолітності)  зовнішніх  огороджувальних 
конструкцій,  облаштованості місць вводу  інженерних  комунікацій, 
захищеності    контуру   усіх   прорізів,   надійності   захисного 
обладнання. 


              Розділ IV. Пропозиції щодо відновлення 
            та подальшої експлуатації захисної споруди 

     4.1. Пропозиції  щодо  відновлення  та подальшої експлуатації 
захисної споруди надаються на підставі результатів,  отриманих при 
обстеженні. Встановлюється перелік робіт і заходів для підтримання 
захисної споруди у придатному для нормальної експлуатації стані. 


     4.2. Якщо види відновлювальних робіт належать до капітального 
ремонту, за згодою Замовника Виконавець розробляє дефектний акт та 
складається кошторисна документація.

     На роботи   з   підсилення  чи  заміни  несучих  і  зовнішніх 
огороджувальних  конструкцій,   а   також   спеціальних   захисних 
пристроїв   прорізів  та  противибухового  обладнання  розроблення 
проектних рішень обов'язкове. 


     4.3. Дефектний акт та  кошторисна  документація,  затверджена 
Замовником,  є  підставою  для виконання робіт та враховуються при 
обґрунтуванні доцільності відновлення захисної споруди. 


     4.4. Техніко-економічне обґрунтування доцільності відновлення 
захисної споруди розробляється, якщо несучі будівельні конструкції 
втратили свої властивості та мають фізичний знос більше ніж 60%, а 
загальний знос захисної споруди перевищує 50%. 


     4.5. Оцінка фізичного зносу конструктивних елементів захисної 
споруди (з обґрунтуванням відсотка їх зносу),  а також  розрахунок 
вартості   її  відновлення  здійснюються  відповідно  до  положень 
Національного   стандарту   N   2   "Оцінка   нерухомого   майна", 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 
N 1442 ( 1442-2004-п ). 


     4.6. Техніко-економічне   обґрунтування   розробляється    на 
підставі  кошторисних  розрахунків  вартості  відновлення захисної 
споруди,  складених  за  аналогом  або  на   підставі   укрупнених 
розрахунків їх вартості.

     Питома вага   конструктивних   елементів   захисних    споруд 
цивільного  захисту  (цивільної  оборони),  збудованих за типовими 
проектами з уніфікованих серійних конструкцій, визначається згідно 
з додатком 2.

     У кожному   конкретному   випадку   вводиться   обґрунтований 
коефіцієнт,    який    враховує   вартість   розроблення   проекту 
капітального ремонту,  чинні на час обстеження нормативні  вимоги, 
зміну  технічних умов або вимог,  збільшення вартості спеціального 
обладнання. 


     4.7. Критерієм недоцільності відновлення захисної  споруди  є 
умова, що вартість відновлювальних робіт перевищує вартість нового 
будівництва типової захисної  споруди  з  відповідними  технічними 
характеристиками або вартість робіт,  необхідних для пристосування 
існуючих споруд (приміщень) під захисну споруду того самого  класу 
(групи). 


           Розділ V. Оформлення результатів обстеження 
         технічного стану захисної споруди, склад і зміст 
         технічного звіту про обстеження захисної споруди 

     5.1. Виконавець   оформлює   результати  обстежень  і  оцінки 
технічного стану  захисної  споруди  у  вигляді  технічного  звіту 
(далі -    технічний    звіт).    Технічний    звіт   підписується 
відповідальними посадовими особами (спеціалістами), затверджується 
керівником   та  засвідчується  печаткою  установи  (підприємства, 
організації),  яка проводила ці роботи,  або уповноваженою  на  це 
особою.

     У випадках,  передбачених пунктом 1.5 розділу I  цих  Правил, 
Замовник  (або  Виконавець  за  дорученням  Замовника) обов'язково 
надає   копію   технічного   звіту   органам,   на   вимогу   яких 
організовується обстеження захисної споруди.

     Форма титульного аркуша технічного звіту наведена у додатку 3 
до цих Правил. 


     5.2. Технічний звіт повинен містити:

     дані про наявну технічну документацію  захисної  споруди,  її 
повноту  та  якість,  опис  конструктивних  рішень,  висновки  про 
невдалі, застарілі та хибні рішення;

     стислий опис  технології  будівництва з позначенням відхилень 
від проекту,  що мали місце,  а також  дефектів,  які  виникли  на 
стадії будівництва;

     відомості, які характеризують проектний  та  фактичний  режим 
експлуатації  конструкцій  захисної  споруди,  що містять дані про 
фактичні навантаження та впливи;

     результати огляду   захисної  споруди  із  зазначенням  стану 
окремих конструкцій і частин;
{ Документ взятo з сайта "Законодавство України" }
	     відомості та схеми дефектів і пошкоджень конструкцій захисної 
споруди;

     результати геодезичних    та   інших   вимірів   конструкцій, 
неруйнівних  методів  контролю,  інших  натурних   досліджень   та 
випробувань;

     результати фізико-механічних випробувань зразків  матеріалів, 
хімічних аналізів матеріалів та середовища;

     результати аналізів дефектів,  пошкоджень, а також причини їх 
виникнення;

     перевірні розрахунки конструктивних елементів та систем;

     висновки про   стан   конструкцій   захисної  споруди  та  їх 
придатність до подальшої експлуатації або ремонту;

     відомості, які  потрібні  для  заповнення додатка до Паспорта 
сховища (протирадіаційного укриття);

     стислі технічні  рішення  щодо  методів  ремонту  або  заміни 
дефектних  конструкцій,  рекомендації  з  поліпшення  експлуатації 
будівельних конструкцій та основ. 


     5.3. Документація технічного звіту повинна складатися з:

     титульного аркуша;

     змісту технічного звіту (з обов'язковим переліком додатків до 
звіту);

     вступної частини;

     основної частини;

     пропозицій щодо подальшої експлуатації захисної споруди;

     висновків щодо технічного стану захисної споруди;

     додатків до технічного звіту. 


     5.4. Вступна  частина  технічного  звіту повинна містити таку 
інформацію:  назва об'єкта обстеження;  підстава  для  обстеження; 
мета  обстеження,  методика  проведення робіт;  перелік обстежених 
конструктивних  елементів;  перелік  вишукувань,  на  основі  яких 
виконувалась  оцінка стану захисної споруди;  перелік використаної 
документації (технічної,  проектної,  облікової  та  нормативної); 
дані про наявність документації по об'єкту обстеження. 


     5.5. В  основній  частині  технічного  звіту  про  обстеження 
захисної споруди повинні бути зазначені:

     5.5.1. Загальні  дані про об'єкт обстеження:  обліковий номер 
захисної споруди;  інвентарний номер як об'єкта нерухомого  майна; 
розміри  у  плані  і  висота  приміщень  захисної споруди;  окремо 
розміщена  чи  вбудована;  показники  захисту;  час  приведення  у 
готовність;    дата    введення   в   експлуатацію;   найменування 
генерального   проектувальника    і    будівельної    організації; 
призначення   за   проектом   для   використання   у  мирний  час; 
організація,  на  балансі  якої  на  час   проведення   обстеження 
перебуває захисна споруда;  використання об'єкта на час проведення 
обстеження;  дати проведення  капітальних  ремонтів,  їх  зміст  і 
вартість.

     5.5.2. Опис основних  конструктивних  та  інженерних  рішень: 
конструктивної схеми та її елементів (фундаменти,  колони,  стіни, 
ригелі,  покриття, перегородки, входи (виходи), оголовки, підлога, 
тип   гідроізоляції);   інженерних  мереж  та  обладнання  (систем 
вентиляції,      водопостачання,      каналізації,       опалення, 
електропостачання,  зв'язку);  обладнання для герметизації споруди 
(захисно-герметичні та герметичні двері  і  ставні,  противибухові 
пристрої і клапани надмірного тиску).

     5.5.3. Опис   результатів   обстежень    захисної    споруди: 
обґрунтовується  технічний  стан усіх визначених у підпункті 5.5.2 
пункту  5.5  розділу  V  цих   Правил   будівельних   конструкцій, 
спеціальних  захисних  пристроїв,  інженерно-технічних  систем  та 
обладнання.  Системний виклад здійснюється відповідно  до  розділу 
III  цих  Правил.  У тексті наводяться посилання на схеми,  у яких 
зазначені виявлені обстеженням дефекти і  пошкодження,  відхилення 
від  норм,  наводиться посилання на їх фотоілюстрацію,  результати 
інструментальних,  спеціальних   обстежень,   інші   додатки,   що 
обґрунтовують визначення стану. 


     5.6. Пропозиції  щодо подальшої експлуатації захисної споруди 
повинні  містити  умови   відновлення   захисної   споруди,   види 
відновлювальних  робіт  та  терміни  їх  проведення,  рекомендації 
стосовно основних рішень з  відновлення  конструкцій,  обладнання, 
мереж.  Складаються  дефектний  акт  та кошторисна документація на 
відновлювальні роботи. 


     5.7. Висновки щодо технічного стану захисної споруди  повинні 
відображати  відповідність технічного стану захисної споруди даним 
Паспорта  сховища  (протирадіаційного  укриття),  загальну  оцінку 
стану   захисної  споруди  (придатність  чи  непридатність  її  до 
подальшої  експлуатації).  Обґрунтовуються   рішення   доцільності 
відновлення або реконструкції захисної споруди. 


     5.8. Якщо  обстеження виконується з метою отримання даних для 
реконструкції захисної  споруди,  Виконавець  у  технічному  звіті 
надає  рекомендації щодо можливості зміни фактичного стану споруди 
із врахуванням вимог ДБН В.2.2-5. 


     5.9. На  підставі  технічного  звіту  Виконавець   разом   із 
Замовником заповнює додаток до Паспорта сховища (протирадіаційного 
укриття), форма якого наведена у додатку 4 до цих Правил.

     У разі   відсутності   Паспорта   сховища  (протирадіаційного 
укриття) Виконавець разом із Замовником оформлює його  за  формою, 
визначеною  додатком  1  до  Інструкції  щодо  утримання  захисних 
споруд ( z1180-06 ).

     При цьому    представник   Виконавця   обов'язково   підписує 
оформлений Паспорт сховища (протирадіаційного укриття). 


     5.10. Виконавець після  закінчення  робіт  щодо  обстежень  і 
оцінки  технічного  стану  захисної  споруди  зобов'язаний зробити 
запис  про  проведення  обстежень  та  їх  результати  у   Журналі 
перевірки  стану захисної споруди,  форма якого визначена додатком 
13 до Інструкції щодо утримання захисних споруд ( z1180-06 ).  При 
цьому  необхідно  вказати  перелік  та терміни реалізації заходів, 
виконання  яких  є  обов'язковим  для   забезпечення   придатності 
захисної споруди до використання за призначенням. 


     5.11. З метою забезпечення надійності та безпеки експлуатації 
захисної споруди,  її готовності до використання  за  призначенням 
Замовник  на  підставі  висновків  та  пропозицій технічного звіту 
повинен вживати необхідних та  своєчасних  заходів  щодо  ремонту, 
заміни,  підсилення  окремих конструктивних елементів,  систем або 
захисної споруди у цілому.

     У разі  ухилення Замовника від усунення дефектів і пошкоджень 
у  визначені  терміни  уповноважені  представники  територіального 
органу  управління  МНС  вживають  до  нього заходів відповідно до 
чинного законодавства. 


     5.12. Якщо захисну споруду (або її конструктивні елементи) за 
результатами   обстеження   віднесено  до  III  або  IV  категорії 
технічного стану,  Виконавець заповнює  Паспорт  технічного  стану 
будівлі  (споруди)  за  формою,  встановленою додатком 2 до пункту 
3.10 Правил обстежень,  оцінки технічного стану  та  паспортизації 
виробничих будівель і споруд ( z0423-98 ).

     Копію цього     документа     Виконавець     направляє     до 
Науково-дослідного  інституту  будівельного виробництва відповідно 
до вимог абзацу четвертого пункту 3.12  Правил  обстежень,  оцінки 
технічного стану  та  паспортизації  виробничих  будівель і споруд 
( z0423-98 ). 


     5.13. У разі  віднесення  захисної  споруди  до  III  або  IV 
категорії  технічного  стану  забороняється використовувати її для 
господарських,  культурних  та  побутових  потреб  у  мирний   час 
відповідно   до   вимог   Порядку   використання  захисних  споруд 
цивільного захисту ( 253-2009-п ). 


     5.14. Обов'язковими додатками до технічного звіту є:

     копія Ліцензії на виконання робіт з обстеження Виконавця;

     копія технічного завдання на проведення обстеження технічного 
стану  будівельних  конструкцій,  інженерного  обладнання захисної 
споруди;

     фотоілюстрації наявних дефектів та пошкоджень;

     висновки щодо агресивності ґрунтових вод і зміни їх рівня  (у 
разі підтоплення захисної споруди).

     Додатки обов'язково повинні бути підписані посадовими особами 
Виконавця,    які   проводили   відповідні   роботи   (розрахунки, 
вимірювання).

     У разі  якщо  виконання  спеціальних  обстежень (вишукування, 
дослідження,  випробування  тощо)  здійснювалось  на  субпідрядних 
засадах  іншими  виконавцями,  їхні звіти повинні обов'язково бути 
затверджені   керівником   та   засвідчені    печаткою    установи 
(підприємства,  організації),  а  також  містити копію відповідної 
ліцензії на виконання цих робіт. 


     5.15. Якщо Виконавець неякісно виконує роботи з обстеження  і 
оцінки  технічного  стану захисної споруди,  МНС повідомляє про це 
орган,  який  видав  Виконавцю  Ліцензію  на  виконання  робіт   з 
обстеження. 


 Директор Департаменту 
 цивільного захисту МНС                                 В.П.Квашук 


 Директор Департаменту 
 політики житлового будівництва 
 та програм ЧАЕС Мінрегіонбуду                      О.М.Непомнящий 
 


                                      Додаток 1 
                                      до Правил обстеження 
                                      технічного стану захисних 
                                      споруд цивільного захисту 
                                      (цивільної оборони) 


 ПОГОДЖЕНО                            ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Керівник підприємства                Керівник підприємства 
 (установи, організації),             (установи, організації), 
 яке виконує роботи                   яке замовило роботи 


 ___________                          ____________ 
  (підпис)                             (підпис) 


 ______________________               _______________________ 
 (ініціали та прізвище)               (ініціали та прізвище) 


 М.П.                                 М.П. 


 ______________                       ______________ 
    (дата)                                (дата) 


 Керівник територіального 
 органу МНС 


 _____________ 
   (підпис) 


 ______________________ 
 (ініціали та прізвище) 


 М.П. 


 ______________ 
    (дата) 
 


                        ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
                на проведення обстеження та оцінки 
            технічного стану будівельних конструкцій, 
             інженерного обладнання захисної споруди 
              цивільного захисту (цивільної оборони) 


                    обліковий N _____________ 
 


 Замовник роботи: ________________________________________________ 
               (найменування підприємства (установи, організації), 
                            яке замовило виконання робіт) 


 Виконавець роботи: ______________________________________________ 
               (найменування підприємства (установи, організації), 
                                яке виконує роботи) 


                        _________________ 
                         (рік складання) 


             I. Мета та підстава для виконання роботи 


     1. __________________________________________________________ 
             (відповідно до вимог пунктів 1.4 та 1.5 Правил) 


     2. Договір від "___" __________ ______ року N __________ 


               II. Зміст та основні завдання робіт 


     1. Об'єктом   дослідження   є   захисна   споруда   (сховище, 
протирадіаційне укриття), обліковий N_____, інвентарний N ____ (за 
даними бухгалтерського обліку), яка розташована: ________________,

     з такими технічними характеристиками:

     Загальна площа, кв.м ________________________________________

     Площа основних приміщень, кв.м ______________________________

     Площа допоміжних приміщень, кв.м ____________________________

     Загальний об'єм, куб.м ______________________________________

     Система вентиляції (режими) _________________________________

     Ступінь герметичності (величина підпору повітря) ____________ 


     Система водопостачання ______________________________________

     (вид водопроводу, свердловина, ємність аварійних резервуарів)
     Система енергопостачання ____________________________________

     Система опалення ____________________________________________

     Тип каналізації _____________________________________________

     Дизельна електростанція _____________________________________ 


     Примітка. Цей пункт заповнюється відповідно до даних Паспорта 
сховища (протирадіаційного укриття). 


     2. Опис основних завдань при виконанні робіт:

     ознайомлення з    наявною    технічною   та   експлуатаційною 
документацією,  результатами  попередніх  обстежень,  ремонтів  та 
підсилень тощо;

     загальний візуальний  огляд   з   оцінкою   планувальних   та 
об'ємно-конструктивних  рішень захисної споруди цивільного захисту 
(цивільної  оборони),  стану   її   конструкцій   та   обладнання, 
виявленням  найбільш  зношених,  пошкоджених,  а  також  аварійних 
конструкцій та обладнання;

     детальне обстеження   конструкцій   та   обладнання  захисної 
споруди цивільного захисту (цивільної оборони),  оцінка показників 
їх експлуатаційної придатності;

     спеціальні обстеження  захисної  споруди  цивільного  захисту 
(цивільної оборони);

     складання технічного звіту про  обстеження  захисної  споруди 
цивільного захисту (цивільної оборони). 


           III. Перелік та зміст етапів виконання робіт 


------------------------------------------------------------------

|Найменування та зміст етапів робіт з технічного|Термін виконання|

|            обстеження, діагностики            |                |

|-----------------------------------------------+----------------|

|1. Зміст робіт, які здійснюються при           |                |

|попередньому обстеженні захисної споруди       |                |

|(роботи цього етапу формуються відповідно до   |                |

|вимог підпункту 2.7.1 Правил)                  |                |

|-----------------------------------------------+----------------|

|2. Зміст робіт, які здійснюються при детальному|                |

|обстеженні захисної споруди (роботи цього етапу|                |

|формуються відповідно до вимог підпункту 2.7.2 |                |

|Правил)                                        |                |

|-----------------------------------------------+----------------|

|3. Зміст робіт, які здійснюються при           |                |

|спеціальному обстеженні захисної споруди       |                |

|(роботи цього етапу формуються відповідно до   |                |

|вимог підпункту 2.7.3 Правил)                  |                |

|-----------------------------------------------+----------------|

|4. Підготовка пропозицій щодо відновлення та   |                |

|подальшої експлуатації захисної споруди (згідно|                |

|з вимогами розділу IV Правил)                  |                |

|-----------------------------------------------+----------------|

|5. Складання технічного звіту та оформлення    |                |

|додатка до Паспорта (відповідно до вимог       |                |

|розділу V Правил)                              |                |

------------------------------------------------------------------ 


     Примітка. Зміст  пунктів  2,  3  цього  розділу  формується з 
урахуванням основних  положень  та  вимог  діагностики  технічного 
стану  захисних  споруд  цивільного  захисту  (цивільної  оборони) 
(розділ III Правил). 


 Керівник роботи           ____________   ________________________ 
                             (підпис)            (П.І.Б.) 


 Відповідальний виконавець  ____________   _______________________ 
                              (підпис)            (П.І.Б.) 
 


                                      Додаток 2 
                                      до Правил обстеження 
                                      технічного стану захисних 
                                      споруд цивільного захисту 
                                      (цивільної оборони) 
 


                           ПИТОМА ВАГА 
             конструктивних елементів захисних споруд 
             цивільного захисту (цивільної оборони), 
                 збудованих за типовими проектами 
               з уніфікованих серійних конструкцій 
 


------------------------------------------------------------------

| N  |  Конструктивні  |    Серія У-01-01   |    Серія У-01-02   |

|з/п |    елементи     |--------------------+--------------------|

|    |    споруди      |    для   |для сухих|    для   |для сухих|

|    |                 |  водона- | ґрунтів |  водона- | ґрунтів |

|    |                 |  сичених |         |  сичених |         |

|    |                 |  ґрунтів |         |  ґрунтів |         |

|----+-----------------+----------+---------+----------+---------|

|  1 |Фундаменти, днище|    25    |    19   |    25    |    18   |

|----+-----------------+----------+---------+----------+---------|

|  2 |Стіни і          |    15    |    16   |    16    |    17   |

|    |перегородки,     |          |         |          |         |

|    |колони, капітелі |          |         |          |         |

|----+-----------------+----------+---------+----------+---------|

|  3 |Покриття (балки, |    12    |    12   |    11    |    12   |

|    |збірні та        |          |         |          |         |

|    |монолітні        |          |         |          |         |

|    |конструкції)     |          |         |          |         |

|----+-----------------+----------+---------+----------+---------|

|  4 |Захищені входи і |    19    |    23   |    20    |    23   |

|    |виходи,          |          |         |          |         |

|    |павільйони       |          |         |          |         |

|----+-----------------+----------+---------+----------+---------|

|  5 |Двері            |    2     |    2    |    2     |    2    |

|----+-----------------+----------+---------+----------+---------|

|  6 |Підлоги          |    5     |    6    |    5     |    6    |

|----+-----------------+----------+---------+----------+---------|

|  7 |Опалення,        |    9     |    10   |    9     |    10   |

|    |вентиляція       |          |         |          |         |

|----+-----------------+----------+---------+----------+---------|

|  8 |Водопостачання,  |    3     |    2    |    3     |    2    |

|    |каналізація      |          |         |          |         |

|----+-----------------+----------+---------+----------+---------|

|  9 |Дизельна         |    3     |    3    |    3     |    3    |

|    |електростанція з |          |         |          |         |

|    |трубопроводами   |          |         |          |         |

|----+-----------------+----------+---------+----------+---------|

| 10 |Електросилове    |    2     |    2    |    2     |    2    |

|    |обладнання,      |          |         |          |         |

|    |електроосвітлення|          |         |          |         |

|----+-----------------+----------+---------+----------+---------|

| 11 |Інше             |    5     |    5    |    4     |    5    |

|    |(вентиляційні    |          |         |          |         |

|    |шахти, фундаменти|          |         |          |         |

|    |під обладнання,  |          |         |          |         |

|    |вводи мереж,     |          |         |          |         |

|    |слабкострумні    |          |         |          |         |

|    |мережі,          |          |         |          |         |

|    |автоматика,      |          |         |          |         |

|    |пожежогасіння)   |          |         |          |         |

|----+-----------------+----------+---------+----------+---------|

|    |      Разом      |    100   |   100   |    100   |   100   |

------------------------------------------------------------------ 
 


                                      Додаток 3 
                                      до Правил обстеження 
                                      технічного стану захисних 
                                      споруд цивільного захисту 
                                      (цивільної оборони) 
 


                              ФОРМА 
                титульного аркуша технічного звіту 
 

---------------------------------------------------------------

|      _____________________________________________________  |

|       (найменування підприємства (установи, організації),   |

|            яке проводило обстеження технічного стану        |

|     захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони))|

|                                                             |

|                                   ------------------------  |

|                                   |ЗАТВЕРДЖЕНО           |  |

|                                   |----------------------|  |

|                                   |_____________________ |  |

|                                   | (найменування посади |  |

|                                   |керівника (заступника |  |

|                                   |      керівника)      |  |

|                                   |організації-виконавця)|  |

|                                   |----------------------|  |

|                                   |                      |  |

|                                   |_________             |  |

|                                   |(підпис)              |  |

|                                   |                      |  |

|                                   |____________________  |  |

|                                   |     (П.І.Б.)         |  |

|                                   |----------------------|  |

|                                   |М.П. _______________  |  |

|                                   |         (дата)       |  |

|                                   ------------------------  |

|                                                             |

|                          ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ                     |

|            результатів обстежень і оцінки технічного        |

|            стану захисної споруди цивільного захисту        |

|                  (цивільної оборони) (сховище,              |

|             протирадіаційне укриття) N _____________        |

|                                      (обліковий номер)      |

|            __________________________________________       |

|        (найменування підприємства (установи, організації)   |

|          власника (балансоутримувача) захисної споруди      |

|             цивільного захисту (цивільної оборони))         |

|          _____________________________________________      |

|                (місцезнаходження захисної споруди           |

|             цивільного захисту (цивільної оборони))         |

|                                                             |

| ------------------------------------------------------      |

| |_____________________| ____________ |_______________|      |

| |      (посада        |  (підпис)    |   (П.І.Б.)    |      |

| | керівника роботи)   |              |               |      |

| |---------------------+--------------+---------------|      |

| |_____________________| ____________ |_______________|      |

| |      (посади        |  (підписи)   |    (П.І.Б.)   |      |

| |відповідальних осіб) |              |               |      |

| ------------------------------------------------------      |

|                                                             |

|                       ___________________                   |

|                      (дата складання звіту)                 |

|                                                             |

--------------------------------------------------------------- 
 


                                      Додаток 4 
                                      до Правил обстеження 
                                      технічного стану захисних 
                                      споруд цивільного захисту 
                                      (цивільної оборони) 
 


                             ДОДАТОК 
              до Паспорта сховища (протирадіаційного 
                        укриття) N _______ 
 


     Результати обстеження   технічного   стану  захисної  споруди 
цивільного  захисту  (цивільної  оборони)  та  висновки  щодо   її 
подальшої експлуатації 


     1. Інформація   про   організацію,   що   провела  обстеження 
технічного стану захисної споруди  цивільного  захисту  (цивільної 
оборони) 


     1.1. Назва __________________________________________________ 
                    (найменування спеціалізованої організації)

     1.2. Код  спеціалізованої  організації  за  Єдиним  державним 
реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ___________ 


     1.3. Ліцензія N ____________________, дійсна до _____________ 


     1.4. Дата проведення обстеження _____________________________ 


     1.5. Термін наступного контрольного обстеження ______________ 


     2. Технічний  стан  захисної   споруди   цивільного   захисту 
(цивільної оборони) за результатами технічного обстеження 


     2.1. Технічний   стан   основ,   несучих  та  огороджувальних 
конструкцій 


------------------------------------------------------------------

|Основа, конструктивний елемент*   |  Матеріал |  Оцінка стану** |

|----------------------------------+-----------+-----------------|

|                                  |           |                 |

------------------------------------------------------------------ 


     2.2. Технічний стан захисних конструкцій та пристроїв 


------------------------------------------------------------------

| Захисна конструкція, пристрій*     |  Тип   |  Оцінка стану**  |

|------------------------------------+--------+------------------|

|                                    |        |                  |

------------------------------------------------------------------ 


     2.3. Технічний стан інженерно-технічних систем та  обладнання 
захисної споруди 


------------------------------------------------------------------

|Система, елементи інженерного      |Тип|Кількість|Оцінка стану**|

|обладнання*                        |   |         |              |

|-----------------------------------+---+---------+--------------|

|                                   |   |         |              |

------------------------------------------------------------------ 


     2.4. Виявлені дефекти та пошкодження і терміни їх усунення 


------------------------------------------------------------------

|      Дефект, пошкодження, руйнація       |   Термін усунення   |

|------------------------------------------+---------------------|

|                                          |                     |

------------------------------------------------------------------ 


     2.5. Загальні висновки щодо оцінки технічного стану  захисної 
споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ___________________

 _________________________________________________________________ 


     3. Пропозиції  та  висновки   щодо   подальшої   експлуатації 
захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) __________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 


     4. Інші відомості 


     4.1. План  захисної  споруди  цивільного  захисту  (цивільної 
оборони)  з  експлікацією  приміщень  (наводиться  уточнена  схема 
захисної   споруди   цивільного   захисту  (цивільної  оборони)  з 
експлікацією приміщень) 


     4.2. Відомості   про   капітальний   ремонт,   реконструкцію, 
надбудову ________________________________________________________ 


     4.3. Дані про уточнені допустимі навантаження (клас захисту), 
коефіцієнт протирадіаційного захисту _____________________________ 


     4.4. Інші  відомості,  які  обов'язкові   для   підтвердження 


результатів обстежень ____________________________________________ 
       (дата, номер технічного звіту, результат додаткових 
                  та спеціальних обстежень тощо) 


--------------

     * Перелік  конструктивних  елементів та елементів інженерного 
обладнання об'єкта визначається за матеріалами обстеження.

     ** Проставляється   (цифрами  та  словами)  одна  з  чотирьох 
категорій технічного стану:

     I -  нормальний;  II  -  задовільний;  III - не придатний для 
нормальної експлуатації; IV - аварійний. 


 Від Виконавця: 


 Керівник спеціалізованої 
 організації             _____________      __________________ 
                           (підпис)              (П.І.Б.) 


 М.П. 


 Представники 
 спеціалізованої організації:  _____________  _________________ 
                                (підписи)         (П.І.Б.) 


 Від Замовника                _____________   _________________ 
                                (підпис)           (П.І.Б.) 


 М.П. 


